Rozvadeéc RTU2 - pro ovladani RFVE.AC2

ROZVADEC MERENI A REGULACE - PODRUZNY

Celni pohled na rozvadé&g
RTU2

TECHNICKE UDAJE

TYP PROVEDENI: OCELOPLECHOVY ROZVADEC NA OMITKU

ROZMERY: 600 x 600 x 250 mm (v. x 8. x hl.)
PRIVODY: SPODEM
VYVODY: SPODEM
KRYTI: IP 66
8 VNEJSI VLIVY: NORMALNi
© NAPETOVA SOUSTAVA: 1NPE, 230V AC, 50Hz
TYP SOUSTAVY: TN-S

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM DLE €SN 33 2000-4-41 ed.3:
ZIVYCH CASTi:  OCHRANA IZOLACI, OCHRANA KRYTY NEBO
PREPAZKAMI, OCHRANA ZABRANOU, OCHRANA
b bt o o POLOHOU, OQHRANA DQPLNKOVOU IZOLACI
Q== NEZIVYCH CASTI: AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE
DOPLNENA - PROUDOVYM CHRANICEM
- OCHRANNYM POSPOJOVANIM
OCHRANA MALYM NAPETIM SELV A PELV
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VYZBROJ ROZVADECE

TYP POZICE POPIS
SKRIN 1 OCELOPLECHOVA SKRIN S MONTAZNI DESKOU, 600 x 600 x 250 mm (v. x &. x hl.)
7777777777 7T 7 QM1 1 MODEM LTE/WiFi, NAPAJENI 24 VDC; RUT956
Perforovany Zlab 25x60 XSt 1 SERVISNI ZASUVKA NA DIN LISTU; ZSE-03
- - QH1 1 HLAVNI VYPINAC NA DIN LISTU, 1 POLOVY, 32A; AZ200241
am1 u24 1 NAPAJECI ZDROJ 24 VDC 60W S FUNKCI UPS; DRC-608
L TE FA1 1 JISTIC 10/B/1 JEDNOPOLOVY, ZKRATOVY PROUD 10 kA; BM018110
(_RUse ) FA2 1 JISTIC 4/C/1 JEDNOPOLOVY, ZKRATOVY PROUD 10 kA; BM017104
FP1 1 SVODIE PREPETI T3, JMENOVITY ZATEZOVAGI PROUD 16A; 1S010461
ams XSWITCH T K1,K2 2 PATICE + RELE 12A, 2P, CIVKA 24V DC; YPT78702, PT270024
< t,:) REZERVA MISTA 7 FU1 1 RADOVA SVORKA POJISTKOVA RSP4 630 mA (230V AC)
ol B B x = FU2-9 8 RADOVA SVORKA POJISTKOVA RSP4 630 mA (24V DC)
SBH<<<<gal B da NA OPTICKOU v PE 1 PE MUSTEK 7 POZIC (NAPAJEC OBVODY 230V AC)
o VANU v N 1 N MUSTEK 7 POZIC (NAPAJECi OBVODY 230V AC)
a XU24 8 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (NAPAJECI OBVODY 24V DC)
REZERVA PRO MODUL REZERVA PRO MODUL 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 CERVENA (NAPAJECI OBVODY 24V DC)
AMIT AIBDOS PREVODNIK TCPIRTU XORM 4 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (OVLADANI)
XSRM 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 CERVENA (SIGNALIZACE)
1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (SIGNALIZACE)
1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 CERVENA (SIGNALIZACE)
_— 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (SIGNALIZACE)
s Perforovany Zlab 25x60 S XT1 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 SVETLE SEDA (KOMUNIKAGNi OBVODY)
Q- DY, Q- 2 RADOVA SVORKA 2,5mmz2 BILA (KOMUNIKACNI OBVODY)
) ) XT2 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 SVETLE SEDA (KOMUNIKAGNi OBVODY)
. XS1 Ki K2 u24 N 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (KOMUNIKACNI OBVODY)
'© SOOTEO0E © XTO 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (TEPLOTNI ¢IDLO)
N SO0BB00S XU24 N 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (TEPLOTNi CIDLO)
o > ) A M .
Z - 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (OSVITOVE CIDLO)
'S e P = PRE SIS LS 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 CERVENA (OSVITOVE CIDLO)
o o oo e fr o frf e ) XDO 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (OVLADANI)
L o s @ a L 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (OVLADANI)
9 008|800 8 XAl 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (SIGNALIZACE)
. — 2 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (SIGNALIZACE)
Qm2 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (NAPAJECI OBVODY 24V DC)
1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 CERVENA (NAPAJECI OBVODY 24V DC)
1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 SVETLE $EDA (KOMUNIKAGNI OBVODY)
7777777777 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BiLA (KOMUNIKAGN] OBVODY)
~ Perforovany Zlab 25x60 ams 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (NAPAJECI OBVODY 24V DC)
e E— 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 CERVENA (NAPAJECI OBVODY 24V DC)
1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 SVETLE SEDA (KOMUNIKAGNI OBVODY)
FP1__QH1 FA1 FA2 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BiLA (KOMUNIKACNI OBVODY)
DD D D® XORM XSRM _ XT1 _ XT2 _ XTO _ XDO __ XAl _XUF 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (SIGNALIZACE)
R p— | || 4 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BiLA (SIGNALIZACE)
[ R % 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (SIGNALIZACE)
g e N 221% v 3 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BiLA (SIGNALIZACE)
o = XSWITCH 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (NAPAJECI OBVODY 24V DC)
1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 CERVENA (NAPAJECi OBVODY 24V DC)
D P D P D XUF 1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 BILA (SIGNALIZACE U-f)
1 RADOVA SVORKA 2,5mm2 TMAVE MODRA (SIGNALIZACE U-f)
Ks 24 KONCOVA SVERKA RSA L-35 GERNA
Perforovany Zlab 25x60 % 12 BOCNICE NA RADOVOU SVORKU 2,5mm2 ]
e oy 2 HREBEN NA SVORKOVNICE RSA CTYRNASOBNY
8 HREBEN NA SVORKOVNICE RSA DVOJNASOBNY
2 KABELOVA PRUCHODKA PG16
2 KABELOVA PRUCHODKA PG13,5
4 KABELOVA PRUCHODKA PG11
11 KABELOVA PRUCHODKA PG9
VYLAMOVACI PLASTOVE ZLABY 25x60 (&. x v.), DIN LISTY, CYA VODICE, OSTATNI
DROBNY MATERIAL
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CiSL.OBV.
KABEL CYA CYA CYA CYA CYA CYA CYA
PRUREZ 2,5 mm2 1 mm2 2,5 mm2 1,5 mm2 1 mm2 1 mm2 2,5 mm2
C.KABELU
Pi (kW)
KAM Pfivod Rezerva Prepétova Zdroj 24V DC XuU24 L,N, PE
XE ochrana 24V DC ouT -24V DC, +24V DC
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