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duben 2014

Ing. Hana Matušková

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

PŮDORYS 2.NP - SLP

5

1:100

Ing. Václav Vlček

SO 001.5 Elektroinstalace - Slaboproud

-DESIGN PROVEDENÍ ZÁSUVEK SK, PROVÉST DLE STANDARDU ZÁSUVEK A PŘÍSTROJŮ V PROFESI

-OSAZENÍ ZÁSUVEK A ZAŘÍZENÍ NELZE ODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ PROFESE SLABOPROUDU. PŘESNÉ

SILNOPROUDU

POZNÁMKA - PRO VŠECHNA PODLAŽÍ

UMÍSTĚNÍ PROVÉST PŘÍMO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ, V SOUČINNOSTI S INTERIÉREM.

-ZAŘÍZENÍ VYZNAČENÁ ŠEDĚ

-PŘI PROVÁDĚNÍ TRUBKOVÝCH TRAS OSADIT V TRASÁCH PROTAHOVACÍ, ODBOČNÉ KRABICE POTŘEBNÝCH

DIMENZÍ DLE VELIKOSTI A POČTU TRUBEK, KTERÉ DO KRABICE PŘICHÁZÍ.

OZN.STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, EV. ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NEJSOU DODÁVKOU SLP.

datový rozváděč stojanový

LEGENDA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:

WiFi přístupový bod

U/UTP cat 6

datová dvojzásuvka

datová jednozásuvka

datová dvojzásuvka v

WiFi

datový rozváděč nástěnný

A

dveřní panel audio

podlahové krabici 

pobočka analog. PbTÚ

pod omítku

pod omítku

datová jednozásuvka 

montáž na povrch

datová dvojzásuvka

do žlabu

datová dvojzásuvka

montáž na povrch

datová zásuvka pro

sdružená trasa rozvodů SK

EZS ústředna

LEGENDA PZTS:

Napájecí zdroj

Siréna

Klávesnice

PIR detektor pohybu

Detektor tříštění skla

FI-H06 - napojení čidel

Magnetický kontakt

PZTS

Tísňové tlačítko

Duální detektor pohybu

U/FTP 4pár cat.5E - sběrnice EZS

Linkový modul 16ti zónový

Přivolávací tlačítko s táhlem

nástěnné

Svorkovací krabice chráněná

ČÍSLO PORTU

OZN. OBJEKTU

ČÍSLO PODLAŽÍ(1,2)

C1  .x  -  AB

ČÍSLOVÁNÍ ZÁSUVEK SK:

DATOVÉ ZÁSUVKY

ČÍSLO SBĚRNICE EZS

ČÍSLO EXPANDÉRU NA SBĚRNICI

L1 -  X -  I - 0x

ČÍSLOVÁNÍ ČIDEL PZTS:

POŘADOVÉ ČÍSLO

SMYČKY ČIDLA (01-16)

POŘADOVÉČÍSLO

DATOVÉ ZÁSUVKY

0 1 2 3 4 5

±0,000 = 1.NP = 224,53 mnm BpV
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areál na ulici Fráni Šrámka

Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC

ARCHITEKT PROJEKTU

Ing.arch. Tomáš Janča

SO 001 - Oprava 1+2.NP objektu "C"

13-079-5 D001.5-04

OSA projekt s.r.o.

tel.  595 693 200

fax. 596 618 557

e-mail:osa@osa-projekt.cz

Kafkova 10, 702 00 Ostrava

VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

VEDOUCÍ PROJEKTU

OBJEDNATEL

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ZMĚNAČÍSLO ZAKÁZKY ČÍSLO VÝKRESU

MĚŘÍTKO

DATUM

STUPEŇ

FORMÁT A4ČÁST

NÁZEV VÝKRESU

STAVEBNÍ OBJEKT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing.arch. Martin Chválek

LEGENDA EPS:

Siréna

Reléová skříň 4in 4out

- kruhová sběrnice 

CSKH-V180 PH120-R 2x1.5 B2caS1d0

FI-HJE 1x2x0,8 (ekv. JY(St)Y)

- ovládané sirény

Tlačítkový hlásič

-TRUBKOVÁNÍ PRO A-V MEDIA A STÁVAJÍCÍ REPRODUKTORY A TV JE SOUČÁSTÍ PROFESE SILNOPROUDU


